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CAN  

500 Кбіт/с. Рекомендовано 120 Ом. До інвертора або верхнього акумулятора. 

RS485  

9600 або 115200 біт/с. Рекомендовано 120 Ом. До інвертора або 
підпорядкованого акумулятора. 

 

З'єднання портів 0, 1                                                                                           

Для зв'язку між кількома паралельними акумуляторами. 

Визначення контакту порту RJ45 

  

Клеми живлення         

Клеми кабелю живлення: є дві пари клем з однаковими 

функціями, одна підключається до обладнання, а інша 

підключається паралельно до іншого акумуляторного 

модуля для збільшення ємності. 

Для силових кабелів використовуються само-

блокуючі роз'єми. Необхідно продовжувати 

натискати цю кнопку блокування, витягуючи 

штепсель живлення. 

A/CAN B/RS485 

Pin1 Ці контакти мають бути NULL. 

Якщо ні, це може вплинути на 

зв’язок між BMS та інвертором. 

Pin2 

Pin3 

Pin4 CAN-H CAN-H 

Pin5 CAH-L CAN-L 

Pin6 CAN-GND CAN-GND 

Pin7 485A 485A 

Pin8 485B 485B 

 

(Кнопка 
блокування) 


